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CONEXIONES DEL
DEPOSITO CERRADO

Depdsito acumulador en circuito cerrado

1” Conexion a la parte superior de las placas (impulsién caliente)
34"  Salida de agua caliente sanitaria (A.C.S.)

114" Resistencia eléctrica o tapon

34"  Conexion a la parte inferior de las placas (retorno frio)

3" Entrada de agua fria de red (A.F.R)

.~ 1" Anodo
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